




Приложение к Заключению ОАО «МОЭК»
по результатам применения ЖКП «Корунд» 

на котле ДКВР 10/13 

1. Фотографии тестового участка №1 – верхнего люка котла 

Люк котла без теплоизоляции,     Люк котла с теплоизоляцией)         На поверхности люка 
температура на поверхности        «Корунд» (толщина 2мм)                  температура не более +45С
 +133С

2. Фотографии тестового участка №2 – участок стенки обмуровки котла

Стенка котла без                     Стенка котла с теплоизоляцией           На поверхности стенки котла 
теплоизоляции (Т=+81С)       «Корунд» (толщина 1,5 мм) температура не более +45С

                                  


